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 معاون محترم امور درمان دانشگاه

 رياست محترم دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مياندوآب

 مديريت محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان

 ميهرياست محترم مركز بهداشت شهرستان ارو

 سلام عليكم

شماره  و  ١٤٠١/  ٠٦ / ٠٩پ مورخ ٦/  ١٤٠١/  ٠٥ / ١٠١7٣٤با صلوات بر محمد و آل محمد)ص(، احتراماً پيرو نامه هاي شماره    

م رتباط با  انجاااين حوزه معاونت و رياست محترم مركز مديريت شبكه وزارت متبوع در  ١٤٠١/  ٠٦/  ٠٥د مورخ  ٣٠8/  ٩٩8٥

ي و اشتي، درمانبهدكز بازرسي و آزمون دوره اي سيلندرهاي گاز اكسيژن و رعايت ايمني سيلندرهاي گاز طبي مورد استفاده در مرا

 وبهداشتي   خدمات خانه هاي بهداشت به منظور حفظ و رعايت استانداردهاي ايمني و جلوگيري از بروز حوادث ناگوار  و تداوم

ويژگي ها  -٣٢٤٠سيلندرهاي گاز طبي، استاندارد ملي نشانه گذاري -٣٠٤درماني، برخي استانداردهاي مرتبط شامل استاندارد ملي 

-7٥٦٦مون دوره اي سيلندرهاي گاز، استاندارد ملي بازرسي و آز -٦7٩٢زمون سيلندر گاز اكسيژن، استاندارد مليو روشهاي آ

ر استحضار و بهره برداري به حضور ارسال مي گردد. بنابر اين خواهشمند است دستو آيين كار جهت-نجابجايي ايم -سيلندر گاز

ن اييد سازماتمورد  ي و آزمون دوره اي سيلندرهاي اكسيژن از طريق شركت هايفرماييد برنامه ريزي لازم در خصوص انجام بازرس

ل وفق ت موارد ذيه رعايملي استاندارد و رعايت نكات ايمني مربوط به انبارش، حمل و نقل و به كارگيري سيلندرهاي مذكور از جمل

 استانداردهاي مربوطه پيگيري و اقدام مقتضي بعمل آورند. 

( و ن بندي شدهال پارتيشو خالي گاز اكسيژن و ديگر گازهاي طبي، بايد در مكان هاي مجزا از هم) به عنوان مث سيلندرهاي پر  -

 داراي تابلوهاي راهنماي قابل رويت مشخص كننده محل سيلندرهاي پر و  خالي، نگهداري شوند.

 يق باشد.محيط انبار بايد خشك، داراي تهويه مناسب باشد و ساختار آن مقاوم به حر   -

عرض مي و يا در نابع حرارتمسيلندرهاي گاز اكسيژن نبايد در مكان هاي نزديك به مواد قابل اشتعال نظير فراورده هاي نفتي،    -

ا ر( شده و ي)سيلندمواد شيميايي خورنده يا دود زا انبار و نگهداري شوند.خوردگي مي تواند موجب وارد شدن آسيب به ظرف

 بيدن كلاهك محافظ شير سيلندر، به آن شود.باعث فرورفتگي يا چس

ه و اشد نصب شدابل ديد بقدر محل نگهداري و انبارش سيلندرهاي گاز اكسيژن و ديگر گازهاي طبي بايد تابلوهايي كه به راحتي   -

 در آن  طبقه خطر، نام گاز و نيز علامت استعمال دخانيات و افروختن شعله و جرقه ممنوع، نصب شود.
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اي هر ساييدگي راش يا ديگدرهاي گاز بايد به منظور جلوگيري از تاثيرات مواد شيميايي يا ديگر صدمات مكانيكي نظير خسيلن   -

 سطحي روي سيلندر، در مكان هاي حفاظت شده انبار شوند.

 ر شوند.انبا يافتدسيلندرها نبايد در مكان هايي كه ممكن است اجسام متحرك سنگين به آن اصابت كند يا بر روي آن ب   -

ور طند كه  به ان هايي شوهنگام انبارش، سيلندرهاي گاز نبايد طوري قرار بگيرند كه موجب مسدود شدن راه هاي خروجي يا مك   -

 معمول جهت خروج ايمن افراد در نظر گرفته شده است و از آن استفاده مي شود.

ايد بتش مستقيم آشعله يا  گرم كردن محوطه انبار بايد با روش هاي غير مستقيم ايجاد حرارت باشد و گرم كردن محوطه انبار با  -

 ممنوع اعلام شود.

 اصل كنند.اطمينان ح كاربران سيلندرهاي گاز بايد از رعايت اصول جيدمان و حمل و نقل سيلندرهاي گاز در وسايل نقليه   -

ند ه عهده دارز طبي را بكناني كه سيلندرهاي گازهاي طبي را جابجا نموده و مسئوليت نظارت بر خطوط لوله كشي گاتمام كار   -

 شند.شته بابايد اطلاعات و دانش كافي در خصوص ويژگي ها و خطرات گازهاي طبي ، احتياط ها و  اقدامات ضروري دا

 .جابجا كننده سيلندرهاي گازهاي طبي قرار گيرد وسايل حفاظت فردي مناسب  در اختيار كاركنان حمل و  -

 .شود نقل و حمل ايستاده صورت به سيلندر اشتعال قابل طبي گازهاي ساير و اكسيژن سيلندرهاي گاز انتقال حين در  -

فاده ارد استاندخ دار  استبه منظور  جابجايي و انتقال سيلندرهاي گاز، حتي براي مسافت هاي كوتاه از چرخ دستي، وسايل چر   -

 گردد.

 .شود انجام كلاهك با بيمارستان يا مراكز بهداشتي نقاط تمامي در طبي گازهاي كپسولهاي حمل  -

 در دهنده هشدار علايم كپسول، با جرقه يا و شعله با تماس و دخانيات استعمال يا گريس و روغن تماس از جلوگيري جهت  -

 .شود نصب كپسول ها مجاورت

 .شود باز سيلند از رگلاتور اشتعال قابل طبي گازهاي ساير و اكسيژن سيلندرهاي گاز الانتق حين در   -

 محكم آن روي بر هككلا و شده بسته سيلندر دريچه هاي اشتعال قابل طبي گازهاي ساير و اكسيژن سيلندرهاي انتقال حين در  -

 .شود

 افقي صورت به آن چرخاندن يا و كشيدن از اشتعال قابل طبي يگازها ساير و اكسيژن سيلندرهاي انتقال و جابه جايي حين در  -
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 .شود خودداري اكيدا زمين روي بر

 .شود استفاده طبي گاز حمل مخصوص ترالي از جابجايي و حمل جهت   -

 .شوند محكم و ثابت خود مكانهاي در طبي گازهاي كپسولهاي   -

 در محل استفاده از اكسيژن اطمينان حاصل شود.از مناسب بودن  ايمني سيستم هاي الكتريكي موجود    -

ايران  استاندارد يمل موسسه از طبي اكسيژن توليد مجوز داراي و معتبر شركتهاي توسط اكسيژن كپسول هاي شارژ و تهيه   -

 انجام شود.

 شود. نصب كپسول استقرار محل مجارورت در و تهيه طبي گازهاي كپسولهاي از استفاده دستورالعمل  -

ش خاموش ايد آتو محل نگهداري كپسول هاي گاز هاي طبي ب  جهت مقابله با شرايط اضطراري آتش سوزي در تاسيسات انبار  -

 كن مناسب در دسترس باشد.

 .دشو اجرا و تهيه كننده خاموش انواع از استفاده و حريق اطفا جهت كاركنان براي آموزشي برنامه ريزي  -

 

 

 با احترام 

 ن ريخته گردكتر احسا 

 همعاون بهداشتي دانشگا
 

 

 


